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EXTRAIT DE L’ARRETE DU 3 JANVIER 2003

relatif a la composition du cahier des causes techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
(Journal officiel du 11 janvier 2003)

Art. 1 - Sont approuvés les fascicules modifiés suivants du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

Lascicules applicables au génie civi/

Fascicule 71 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau.

Art. 3 —Les dispositions du présent arrété¢ sont applicables aux marchés pour lesquels la procédure de consultation sera engagée a compter du premier
jour du sixieme mois suivant la date de publication du présent arrété.
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Direction des Affaires
Economiques et Internationales

Circulaire n °© 2003-29 du 27 février 2003 relative a la modification du fascicule 71 « Fourniture et pose de conduites d’adduction
et de distribution d’eau » du Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

NOR: EQUE0310074C

Le Ministre de 1I’Equipement, des Transports et du Logement, du Tourisme et de la Mer
a Mesdames et Messieurs les destinataires iz fine

Texte(s) source(s) : Arrét¢ (ECOMO0200084A) du 3 janvier 2003 (J.O. du 11 janvier 2003)
Texte(s) abrogé(s) : néant

Texte(s) modifié(s) : Fascicule 71 du CCTG-travaux

Mots clés : CCTG

Mots clés libres :
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DESTINATAIRES :

Pour attribution :

Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales de [’équipement ; centres d études techniques de ['équipement de Méditerranée, du Sud-Ouest, de
Nord-Picardie, de Lyon, de /'Ouest et de Normandie-Centre, services de la navigation du Nord-£st, du Nord-Pas-de-Calais, Rhone-Saone, de la Seine, de Strasbourg et
de Toulouse ; services maritimes et de navigation de Gironde, du Languedoc-Roussillon et a Nantes ; services spéciaux des bases aériennes du Sud-Est, du Sud-Ouest
et de ['lle-de-France) ,

Mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales de [ 'équipement , direction de ['équipement de Mayotte et de St-Pierreet Miguelon ,
services maritimes des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, du Nord [Dunkerque/, de la Seine-Maritime [Le Havre et Rouen/, et des Bouches du Rhone [Marseille/,
services spéctaux des bases aériennes du Sud-Ouest, du Sud-Est et de [ lle-de-France, ports autonomes de Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux,

Marseille, Strasbourg, Paris et la Guadeloupe | services de ['aviation civile de Nouméa, Papeete et Moroni) ;

Messieurs les directeurs des services technigues centraux ;
Monsieur le directeur général d’Aéroports de Paris ;
Monsieur le directeur général de la SNCF ,

Monsieur le directeur général d’ EDF-GDF.

Pour information :

Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de [ ‘administration centrale ;

Monsieur le vice président du conseil général des ponts et chaussées ,

Messieurs les coordonnateurs des missions d’inspection générale territoriale, des circonscriptions d’inspection des services de la navigation, des circonscriptions
d’inspection des services maritimes, de la mission d inspection spécialisée des ouvrages d arts,

Messieurs les inspecteurs généraux des services techniques centraud.
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— VII -

Le fascicule 71 du CCTG-travaux (Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau) a été approuvé par décret n°® 98-28 du 8 janvier 1998.

Le groupe de travail chargé de 1’établir (par révision du fascicule de 1979), ayant constaté de fréquents désordres dans les réseaux de distribution dus aux régimes
d’écoulement transitoires (coup de bélier, dépressions), a cherché a les prévenir par des dispositions assez exigeantes de spécification et de contrdle, explicitées dans les
articles 8, 9 et 35.2. En particulier, y sont prévus des essais en surpression et dépression par un laboratoire accrédité.

La mise en pratique de ces dispositions, qui n’avaient pas de précédent dans la pratique courante, s’est avérée difficile, spécialement pour les conduites de gros
diametre pour lesquelles I’installation d’essai est encombrante et colteuse, alors que le nombre d’essais a faire chaque année est peu important. Dans un premier temps,
I’appui financier du ministére de 1’Agriculture a permis d’accumuler une certaine expérience avec le Laboratoire national d’essais, mais [’accréditation des laboratoires
par le COFRAC a rencontré des difficultés et, apres les premiers programmes d’essais, le maintien en état opérationnel des installations s’est avéré trop cotiteux.

La situation présente est donc que, faute de laboratoires accrédités, les prescriptions du fascicule 71 ne peuvent pas étre strictement respectées en pratique, ce quin’est
pas satisfaisant. Il a donc paru opportun de retoucher le fascicule dans le sens de rendre ses prescriptions plus réalistes.

A cette occasion, a été appliquée [’orientation consistant a placer dans une spécification technique, distincte du fascicule et révisable sans nécessiter d’arrété
interministériel, les éléments a caractére purement technique et notamment les références aux normes.

Par rapport au fascicule 71 approuvé en 1998, les modifications portent donc sur quelques articles seulement :

— I’article 1 (champ d’application du fascicule) est modifié pour indiquer que le fascicule s’applique conjointement avec la nouvelle spécification technique ;

— T’article 5 (conformité aux normes) inclut un renvoi a la liste des normes contenue dans la spécification technique ;

— dans I’article 8 (prescriptions générales sur les produits manufacturés) et ’article 9 (éléments d’assemblage), les dispositions relatives aux modalités d’essai et
a I’accréditation des laboratoires ont été retirées ;

— D’article 35.2 (caractérisation des produits) a été corrigé en conséquence de la référence au rapport d’essai de type.

Corrélativement, une spécification technique a été adoptée et comporte :
— la liste des normes contractuellement applicables (en remplacement de 1’ancienne annexe 1 contractuelle au fascicule),

— et les conditions d’essai de surpression-dépression, qui ont pu &tre mieux précisées ici que dans les anciens articles 8 et 9.

Les éventuelles difficultés dans la mise en ccuvre de ce fascicule pourront étre signalées a la direction des affaires économiques et internationales, sous-direction du

batiment et des travaux publics, mission de la normalisation.

Pour le ministre et par délégation
Pour le directeur empéché
Le sous-directeur du bdtiment et des travaux publics
René BARLET
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COMMENTAIRES

Les commentaires n'ont aucun caractere contractuel ;' ils ont pour objet de
Jaciliter la rédaction des cahiers des clauses technigues particulieres dont [ abré-
viation est :« C.C. TP ».

TT7RE I

INDICATIONS GENERALES
ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

er

Article 2 Champ d’application

Le présent fascicule du C.C.T.G. s appligue aux conduites d adduction et de
distribution d’eaux brutes et d’eaux d alimentation des réseaux publics owu a
usage agricole ou industriel/ ; on peut également s’y référer pour les conduites
des réseaux privés, susceptibles d étre incorporés aux réseaux publics. En outre,
le fascicule 70, chapitre 17, 1.2, remvoie aux clauses du présent fascicule,
notamment pour les conduites sous pression ou sous vide.

Article 2 : Consistance des prestations et travaux

2.1 - PRESTATIONS

— Plan d assurance qualité

Un schéma organisationnel du plan d assurance qualité est remis par [ entre-
preneur avec son offre. Son contenu sert de base, pour ['entreprise retenue, a la
rédaction du P.A.Q. du chantier. Il appartient au rédacteur du marché de travaux
d indiguer, dans le réeglement particulier de la consultation, ce qu il souhaite vorr
preciser par ['entrepreneur comme élement organisationnel du P.A.Q.
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TITRE I¥

INDICATIONS GENERALES
ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

Article 1" : Champ d’application

Le présent fascicule est applicable aux fournitures et pose de conduites d’eau,
robinetterie, branchements et accessoires.

Les prescriptions contenues dans la « Spécification technique relative aux
conduites d’adduction et de distribution d’eau » s’appliquent, ainsi que toutes
les normes qu’elle cite, aux marchés que vise le présent fascicule du
CCTG-Travaux.

Article 2 : Consistance des prestations et travaux

Sauf stipulations
comprennent :

différentes du C.C.A.P., les prestations et travaux

2.1 - PRESTATIONS

— Plan d’assurance qualité

Le plan d’assurance qualité (P.A.Q.) du chantier, établi par ’entreprise
titulaire du marché, pour ’ensemble des travaux a réaliser, est soumis au visa
du maitre d’ceuvre. Le P.A.Q. est constitué :

e d’un document d’organisation générale présentant les éléments communs a
I’ensemble du chantier ;

e d’un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d’exécution
désignés en abrégé par « procédures d’exécution » ou « instruction de mise
en ceuvre et de contrdle ».

— Plans d’exécution et spécifications techniques détaillées, sauf si ces
documents sont fournis par le maitre d’ceuvre, ce qui est alors spécifié
au C.C.T.P.

— Dossier de récolement (Cf. article 72.)



COMMENTAIRES - 10— TEXTE

2.2. TRAVAUX 2.2. TRAVAUX

— Les travaux de terrassement

— La fourniture et la pose des tuyaux et raccords et de tous appareils
d’équipement des conduites, y compris tous les éléments nécessaires a
la confection des joints

— La fourniture et la pose des appareils de robinetterie, fontainerie, appa-
reils d’utilisation collective et leur raccordement aux conduites

— L’exécution des branchements

— L’exécution des travaux complémentaires nécessaires pour la pose des
conduites et branchements et la remise en état des lieux

— Le rétablissement provisoire et, s’il y alieu, le rétablissement définitif
des chaussées, trottoirs et accotements

— Les fournitures et travaux résultant de la coordination avec les entrepre-
neurs des autres lots

— La construction des ouvrages en magonnerie ou autres qui constituent
I’accessoire de la conduite, tels que regards, massifs d’ancrage, butées,
fourreaux pour traversées, etc.

— Les épreuves et la désinfection des conduites

— Eventuellement, les travaux de dépose, repose, modification, remplace-
ment des conduites ou branchements existants avec leurs accessoires
d’équipement

Article 3 : Description des ouvrages Article 3 : Description des ouvrages

Le C.C.T.P. fournit a I’entrepreneur tous les éléments techniques nécessaires
a I’étude de son offre et a ’exécution des travaux.

La réalisation du projet est conforme aux spécifications du présent fascicule,
sous réserve d’éventuelles dérogations précisées par le C.C.T.P.
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TTTRE 17
QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

CHAPITRE [
PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 : Oblisations de ['entreprenecur
en matiére de matériaux et fournitures

Des conditions d utilisation plus restrictives ne peuvent étre imposées que st
elles sont justifiees.

Article 5 : Conformité aux normes -
Cas d’absence de normes

Le C.C.T.P. pourra notamment compléter la liste pour couvrir les besoins
des travaux ou ouvrages annexes.

Les cas ou il est possible, dans les cahiers de charges, de déroger aux stipu-
lations des normes sont énumérés limitativement par le décretn® §4-74 modifié
et la circulaire du Premier ministre du 5 juillet 1994.

Les matériaux et produits conformes a un agrément technique européen ou d
un avis technique sont susceptibles d étre admis dans le cadre de variantes. Plus
exceptionnellement, ils peuvent étre spécifies dans le C.C. 7. P., soit en [ ‘absence
de norme, soit st les conditions d’une dérogation aux nonnes sont remplies.
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TITRE II
QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

CHAPITRE I*
PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 : Obligations de I’entrepreneur
en matiére de matériaux et fournitures

L’entrepreneur titulaire d’un marché de travaux comprenant la fourniture et
la mise en ceuvre de tuyaux ou tubes pour conduites d’eau sous pression et de
leurs accessoires doit, dans ses conventions avec le fabricant ou le fournisseur
des tuyaux, tubes et accessoires, imposer a ce dernier toutes les obligations
résultant du présent fascicule.

L’entrepreneur reste entierement responsable a 1’égard du maitre de [’ouvrage
de I’exécution de ces obligations.

Article 5 : Conformité aux normes -
Cas d’absence de normes

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les moda-
lités d’essais, de marquage, de contrdle et de réception des matériaux et produits
fabriqués sont conformes aux normes frangaises en vigueur au premier jour du
mois d’établissement des prix du marché.

Sont applicables au marché les normes dont la liste est donnée dans la
« Spécification technique relative aux conduites d’alimentation et de distribu-
tion d’eau » sous réserve des modifications et compléments qui peuvent &tre
apportés a cette liste par le C.C.T.P.

Les matériaux et produits sont conformes a ces normes, ou le cas échéant a
un agrément technique européen ou aun avis technique. En ce qui concerne les
normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
ou prestations peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes recon-
nues équivalentes.

L’entrepreneur est réputé connaitre ces normes.

Les produits non mentionnés aux articles 13a 19 du présent fascicule sont
soumis par I’entrepreneur a ’agrément du maitre d’ceuvre.
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CHAPITRE 17

PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TUYAUX,
RACCORDS ET LEURS ACCESSOIRES

Article 6 : Provenance des matériaux et produits

Article 7 : Qualité des matériaux constitutifs

7.1. MATERIAUX COURANTS

7.1.1. MATERIAUX CONSTITUTIFS DES ELEMENTS
DE CONDUITES MANUFACTURES

— Acier .

Les caractéristiques de [ acier employé a la fabrication des tubes et raccords,
ainsi qu’d celle des toles des tuyaux en béton armé ou précontraint a ame en tole,
sont fonction des conditions de service. La nuance £ 24 correspond aux condi-
tions les plus courantes mais d autres qualités d’acier peuvent étre choisies en
Jonction des conditions de service.

Les normes visées sont .

* NFA 49-150 pour les tubes et raccords soudés ;

* NF A 33-107 pour les demi-produits ;

* NFEN 10025 (4 35-501) pour les toles.

Les aciers utilisés pour les armatures des tuyaux en béton armé ou
précontraints sont visés par les normes .

NF A 33-015 pourles ronds lisses en acier doux ;

NF A 33-079 pour les barres a haute adhérence ;

NFA 33-022 pour les treillis soudés ;

NF A 33-051 pour les fils tréfilés réalisés apartir de fils machine.
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CHAPITRE 1II

PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TUYAUX,
RACCORDS ET LEURS ACCESSOIRES

Article 6 : Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux et des produits entrant dans la composition des
ouvrages est soumise a I’acceptation du maitre d’ceuvre. L’entrepreneur, a cet
effet, indique ’origine et le lieu de fabrication de ces matériaux et produits.

Lorsqu’il existe une procédure d’agrément ou une marque NF de qualité pour
une certaine catégorie de matériaux ou produits, ne sont admis comme maté-
riaux ou produits de cette catégorie que ceux ainsi agréés ou admis a la marque
NF ou reconnus équivalents.

Article 7 : Qualité des matériaux constitutifs

7.1. MATERIAUX COURANTS

7.1.1. MATERIAUX CONSTITUTIFS DES ELEMENTS
DE CONDUITES MANUFACTURES
Tous les matériaux et fournitures (fonte, acier, ciments et granulats pour
fabrication de tuyaux, fibre-ciment et matieres plastiques : polyéthylene, PVC
et PRV, acier pour fabrication de tuyaux en béton ame tdle ou précontraint) sont
conformes aux normes et le cas échéant aux avis techniques ou aux agréments
techniques européens.
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Les fils ou cables deprécontrainte, armatures en acierd haute résistance pour
construction en béton précontraint par pré ou post-tension sont visés par /! agré-
ment délivré parla Commission interministérielle d agrément des armatures en
acier ad haute résistance pour construction en béton précontraint par pré ou post-
lension.

lls sont agréés « sans limite d'emploiy et visés par la section [, titre Il du
Jascicule 4 du C.C7.G.

Les normes relatives a la boulonnerie font ['objet des séries de normes
NFE 25-.. et £ 27-...

Les normes de nuances d acier moulé visées sont les normes NF A 32-057 et
32-052.

— Alliage cuivreux :

La norme relative a la désignation conventionnelle des matériaux en cuivre
et alliages de cutvre est la norme NF A 02-009.

— Béton

Les normes visées sont :

* NF P [8-303 et NFP 18-305 pour le béton

* NF P 715-307 et suivantes pour les ciments ;

o NF P 18-30] pour les granulats ;

* NF P 18-33] et suivantes pour les adjuvants, mortiers et coulis.

— FElastomeres .

La norme visée est la norme NF T 40-102.

— Fibre-ciment .

La norme visée est la norme NF P 41-302.

— Fonte :

Les normes visées sont les normes NFEA 32-101, NF A 32-201 et NFEN 545
(A 48-807).

—  Plastique renforcé verre ou PRV :

La norme visée est la norme NF T 57-200.

— Polychlorure de vinyle rigide ou PVC

La norme visée est la norme NF T 54-076.
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— Polyéthylene :
* Polvéthylene dit «basse densité » PEBD .
La norme visée estla norme NI T 54-071.

* Polyéthylene dit «haute densité » PEHD :
La norme visée est la norme NF T 54-063.

7.1.2 MATERIAUX ENTRANT DANS LA CONSTRUCTION
DES OUVRAGES ANNEXES

1/l n’est pas recommande d utiliser les sables et graviers de mer ; en cas
d utilisation, ils seront laveés.

7.2 MATERIAUX D UTILISATION NON COURANTE

Article 8 : Prescriptions générales
sur les produits manufacturés

Les produits fabrigués conformes aux normes frangaises répondent a
la plupart de ces prescriptions générales.
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7.1.2. MATERIAUX ENTRANT DANS LA CONSTRUCTION
DES OUVRAGES ANNEXES

— Granulats :
La granularité est conforme a la norme.

Le granulat choisi ne doit pas contenir d’impuretés dont la teneur puisse
nuire aux propriétés du béton.

Les matériaux gélifs, tendres et friables, les roches altérables a I’air et a I’eau
sont rejetés.

— Aciers ronds :

Les ronds lisses pour béton armé et les armatures a haute adhérence sont
conformes aux prescriptions du fascicule n° 4, titre [, du C.C.T.G.

7.2. MATERIAUX D’UTILISATION NON COURANTE

Les matériaux d’utilisation non courante peuvent étre admis dans les condi-
tions et sous les réserves définies aux articles 34 et 35 ci-apres.

Article 8 : Prescriptions générales
sur les produits manufacturés

Les tuyaux, piéces spéciales, appareils de robinetterie et fontainerie, sont
conformes aux conditions générales suivantes :

1. Les défauts de régularité de la surface intérieure ne peuvent étre admis que
s’ils ne constituent que des irrégularités accidentelles et locales ne pouvant
nuire a la qualité de lapicce et entrant dans les limites de tolérance pres-
crites ; aucune réparation de tels défauts n’est faite sans autorisation
préalable du maitre d’ceuvre ;

2. Les surfaces de contact d’étanchéité ainsi que les surfaces de roulement et

les guidages ne présentent aucune aspérité pouvant géner 1’étanchéité¢ ou
le bon fonctionnement des appareils ;
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Les facteurs extérieurs auxquels résistent les produits fabriqués sont précisés
parle C.C.T.P. qui indiqgue également les traitements prévus.

Les dérogations a [ article 8.6 ne sont prévues que pour les eaux d usage
industriel ou agricole, a condition quelles ne soient pas susceptibles d’étre
utilisées pour ['alimentation méme apres traitement.

Le diamétre nominal (DN) est défini dans la norme NF EN 805.

Article 9 - Eléments d’assemblage

ST a titre exceptionnel d autres tpes d assemblages sont utilisés, ils sont
strictement prévus dans le C.C. 7. P.

Les normes visées pour les garnitures d’étanchéité de joints en élastomeres
sont :

o NF T 47-301 pourles caractéristiques générales des matériaux ;
o NF T 47-305 pour les bagues de joints ;
* NF T 47-501 a 506 pour les joints toriques.
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3. Ils résistent sans dommage a tous les efforts qu’ils sont appelés a suppor-
ter en service et au cours des épreuves définies au chapitre XI ci-aprés et
au C.C.T.P. En I’absence d’indication différente du C.C.T.P., ilsrésistent a
une dépression statique de 80 kPa en dessous de la pression atmosphé-
rique ;

4. IIs sont étanches dans les conditions de service ou d’essais prévues par la
norme de produit ;

5. Ils résistent a tous les facteurs extérieurs, soit par eux-mémes, soit d’une
part par leur revétement intérieur en ce qui concerne 1’action des eaux,

compte tenu, s’ily a lieu, des traitements prévus, soit, d’autre part, par leur
revétement extérieur en ce qui concerne 1’action du sol ou, d’une maniére
plus générale, du milieu environnant ;

6. Les produits destinés au transport d’eau potable sont conformes a la régle-
mentation sanitaire en vigueur ;

7. Le marquage et les inscriptions, portés de fagon durable, concernent
notamment :

* I’identification de 1’usine productrice ;
¢ le millésime de fabrication (pour les tuyaux, raccords et piéces d’un
diamétre nominal supérieur a 300) ;

* le diametre nominal pour les tuyaux, les raccords et les picces de
robinetterie, ou la dimension principale pour les autres piéces ;

* la marque précisant la qualité des matériaux et la catégorie de pression,
si une confusion parait possible.

Article 9 - Eléments d’assemblage

La fourniture des ¢léments d’assemblage faitpartie du marché.

Les éléments d’assemblage proviennent obligatoirement du fabricant des
conduites ou, sous la garantie de ce dernier, d’un autre fournisseur.

Tous les éléments constitutifs (garnitures d’étanchéité en élastomeéres,
adhésifs pour joints collés, boulons, écrous et brides) sont conformes aux
normes.
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Les normes visées sont :
o NF A 48-840 et NF E 29-203, 204, 206, 209 pour les assemblages par brides
o NF £ 29-220 pour les joints de démontage.

Les adhésifs pour conduite en PVC font ['objet de la procédure d avis
technique.

Les normes visées pour la boulonnerie sont .

* NFEN 24018 a 24024 (£ 25-112 a 115) pourles vis

o NFEN 24032 et 24034 (E 25-401 et 402) pour les écrous ;

o NF E 25-513 et 514 pour les rondelles ;

o NF E 25-136 pour les tiges filetées.

La norme visée pour laprotection contre la corrosion est la norme NF E 23-032.
Le C.C.T.P. pourra spécifier .

* Je ppe de protection contre la corrosion a prévorr ;

* fout changement aux gabarils de per¢age indiqués ci-contre dans les cas
spéciaux tels que les raccordements aux installations existantes.

30 kPa correspondent sensiblement a 5 métres de colonne d eau

Article 10 : Revéfements intérieurs et exterieurs

Les revétements intérieurs ou extérieurs de protection sont destinés a assurer
une protection durable en service du matériau de base utilisé lorsque la nature
de celui-ci et les conditions d emplor ['exigent.

lls sont distingués des revétements qui constituent un simple apprét de

présentation destiné a assurer la protection temporaire des piéces métalliques
Jusqu'au moment de leur pose.
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La boulonnerie est traitée contre la corrosion.

Les éléments d’assemblage assurent I’étanchéité dans toutes les conditions de
service et d’essais prévus par les normes et par le C.C.T.P.

La tenue des assemblages aux régimes transitoires est vérifiée par des essais
de type permettant notamment de déterminer la dépression maximale D sous
laquelle ils restent étanches. La valeur D doit étre supérieure ou égale, en valeur
absolue, a 50 kPa. Ces essais de types sont réalisés conformément aux pres-
criptions du paragraphe 2 de la « Spécification technique relative aux conduites
d’adduction et de distribution d’eau ». Le rapport d’essais est fourni par le
fabricant aux maitres d’ceuvre et aux entrepreneurs sur leur demande.

Article 10 : Revétements intérieurs et extérieurs

Les revétements intérieurs satisfont aux dispositions de 1’article 8 ci-dessus
et ne s’écaillent pas, ne se détachent pas, ne se décomposent pas ou n’émettent
pas de particules liquides ou solides, ne communiquent ni gotlt ni odeur a I’eau
naturelle ou traitée devant circuler dans les conduites, et, d’une maniere
générale, ne produisent ou ne permettent sa pollution.
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Les normes visées sont :

* NF A 97-12] pour la galvanisation a chaud par immersion ,

* NFA 97-107 et 97-102 pour la galvanisation parélectrolyse ,
NF A4 97-202 pour la métallisation au pistolet ;

* NF EN 545 (4 48-801) pour les revétements des tuyaux et raccords en
Jonte ductile.

En outre, les produits utilisés pour la constitution des revétements intérieurs
sont exclusivement des substances admises par la réglementation sanitaire
en vigueur.

Article 11 : Livraison et transport - Controle ad ['arrivée - Stockage

11.1. CAS D’ UN MARCHE DE FOURNITURE ET POSE

11.2. CAS D' UN MARCHE DE POSE SANS FOURNITURE

Le délai de garantie des matériaux et fournitures est précisé conformément
alarticle 44 du C.C.A.G. lorsqu’il sagit d’un marché de fournitures.
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Les parties des pieces métalliques soumises a un travail mécanique de
frottement, de glissement ou de contact sont, préalablement a la livraison,
soigneusement nettoyées et enduites d’un corps lubrifiant protecteur.

Les revétements intérieurs et extérieurs des piéces manufacturées sont
conformes aux normes de produit correspondantes.

Au cas ou un revétement de type nouveau serait proposé, 1’entrepreneur
justifie des qualités de ce matériau dans une notice fournie a I’appui de son
offre, avec toutes références nécessaires, et le maitre d’ceuvre peut alors, avant
d’accepter le type propos€, prescrire tous les essais destinés a vérifier ces
qualités.

Article 11 : Livraison et transport- Controle a ’arrivée - Stockage

11.1. CAS D’UN MARCHE DE FOURNITURE ET POSE

L’entrepreneur transporte, décharge et range les piéces et tuyaux faisant
I’objet de son marché, soit dans les dépots, soit a pied d’ceuvre.

Les emplacements mis a disposition de 1’entreprise pour le stockage des
fournitures sont précisés par le C.C.T.P.

11.2. CAS D’UN MARCHE DE POSE SANS FOURNITURE

Le maitre d’ouvrage approvisionne les fournitures.

Si toutefois certaines fournitures restent a la charge de [’entreprise, le
C.C.T.P. spécifie les limites précises des fournitures et prestations concernées.
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113 STOCKAGE

Ces précautions visent en particulier les modifications géométriques,
les efforts excessifs et laction des U. V.

/1. 4. RESERVES

Par poingon spécial, on peut comprendre également tout marquage
caractéristique et durable.

Article 12 . Prescrigtians COMMUNES
aux myaux et raccords
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La vérification des conformités quantitative et qualitative est faite contradic-
toirement avec le représentant du maitre d’ouvrage. Cette opération donne lieu
a I’établissement d’un proces-verbal.

Les fournitures sont enlevées aux points d’approvisionnement précisés au
C.C.T.P.

11.3. STOCKAGE

Les fournitures sont stockées et conservées conformément aux normes et/ou
aux prescriptions du fabricant afin déviter toute détérioration.

Les précautions a apporter au stockage sont d’autant plus grandes que les
fournitures sont sensibles et/ou ne sont pas destinées a une mise en ceuvre dans
un délai rapproché.

Pour les manutentions, il y a lieu de se référer a I’article 38 du présent
fascicule.

11.4. RESERVES

Dans le cas d’un marché de fourniture et de pose, comme dans celui d’un
marché¢ de pose seule, les pieces qui auraient subi des avaries pendant le
transport font 1’objet des réserves d’usage auprés du transporteur, et sont lais-
sées a sa disposition. Celles qui présentent des défauts ayant échappé a la récep-
tion en usine sont refusées. Les piéces refusées pour un motif quelconque sont
marquées d’un poingon spécial et sont rapidement enlevées par les soins et
aux frais de I’entrepreneur ou du fournisseur suivant le cas, et remplacées dans
les délais qui lui sont prescrits par ordre de service.

Article 12 : Prescriptions communes

aux tuyaux et raccords

Les conduites satisfont a toutes les conditions ou sujétions normales
d’emploi, notamment en ce qui concerne |’action, combinée ou non, de la
pression intérieure, des charges extérieures, des surcharges roulantes et de la
réaction du sol et des supports.

Les conduites résistent notamment aux pressions de calcul.

Les conditions spéciales auxquelles les conduites sont soumises sont préci-
sées dans le C.C.T.P., notamment pour les tuyaux de gros diamétres, les terrains

hétérogenes, les hauteurs de remblais exceptionnellement importantes ou
faibles, les surcharges dynamiques, etc.
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Article 13 : Tuyaux et raccords en fonte ductile

Les tuyaux et raccords a assemblage automatique sont munis de bagues de
Joints en élastomére, comprimées par insertion du bout uni dans [’emboiture
pour assurer létanchéite.

Les tuyaux et raccords a assemblage mécanique sont munis de bagues de
Joints en élastomeére, comprimées axialement par une contrebride afin dobtenir
[ étanchéire.

Les tuyaux et raccords ad brides sont fournis avec leurs boulons d assem-

blage. L étanchéité est obtenue par compression entre les deux brides d’un joint
plat en élastomeére ou de tout autre joint de section appropriée.

Les tuyaux sont protégés intérieurement par un revétement de mortier de
ciment centrifugé et extérieurement par une métallisation au zinc revétue d’un
vernis bouche-pores, ceci conformément aux normes en vigueur.

La norme générale visée pour les tuyvaux et raccords en fonte ductile est la
nonne NF EN 545 (4 48-801).

Les normes particulieres sont .

* NF A 48-830 pour les raccords pour conduites en PVC ;

* NF A 48-840 pour les brides ,

o NF A 48-857 pour les tuyaux a revétement extérieur polyuréthanne ;
o NF A 48-860 pour les éléments de conduites - joint express GS ;

» NF A 48-870 pour les éléments de conduites - joint standard GS.
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Il appartient au C.C.T.P.de spécifier les valeurs des pressions de calcul et les
conditions de refoulement ou de distribution susceptibles de créer des surpres-
sions et dépressions, ainsi que les effets calculés de sujétions particulieres,
telles que coups de bélier, fréquence des pulsations (cas de desserte par surpres-
sion) action des dispositifs de protection et de défense contre lincendie afin de
justifier ainsi le choix des matériaux éventuellement fixé.

Article 13 : Tuyaux et raccords en fonte ductile

Les tuyaux et raccords en fonte ductile sont conformes aux normes qui
en fixent les performances, les conditions d’essai et 1’identification.
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Article 14 : Tubes en acier Article 14 : Tubes en acier
La norme générale visée pour les tubes soudés destinés a étre revétus ou Les tubes et piéces spéciales en acier sont conformes aux normes qui en
protégés estla norme NF A 49-150. fixent les performances, les conditions d’essai et 1’identification.

Les tubes sont fabriqués dpartir de produits plats formés en profils circular-
res et soudés longitudinalement ou hélicoidalement par pression ou par fitsion.

Les tubes sont parachevés en extrémités, soit par .
* deux bouts lisses pour assemblages par soudure bouta bout ;

® ou un bout lisse et un bout tulipé pour assemblage par slip joint et soudure
a clin,

* ou un bout lisse et un bout équipé d’une emboiture avec joint élastomere
pour assemblage automatique.

Les tubes sont équipés extérieurement et intérieurement de revétements
protecteurs

* Extérieurement .
- a base de liants hydrocarbonés selon NF A 49-702 ;
-d base de polyéthylene selon NF A 49-703, NFF A 49-704, 49-705 ,
et 49-710 ,;
- a base de polypropyléene selon NFF A 49-7117 ;
- a base de résine époxydique selon NF A 49-706.

* /ntérieurement :

- a base de mortier de ciment selon NF A 49-707
- a base de résine époxydigue selon NI A 49-709.

Les pieces spéciales (coudes, 1és, réductions) sont réalisées apartir de tubes
conformes a la norme NF A 49-150 et équipées des mémes revétements que
ceux-ci.

La continuité des revétements extérieur et intérieur au droit des assemblages

des tubes sur chantier est réalisée avec des produits de protection équivalents d
ceux des tubes.
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Article 15 : Tuyaux en fibre-ciment

La norme générale visée pour les tuyaux en fibre-ciment est la norme
NF P 47-302.

Les tuyaux sont a deux bouts lisses ou bien comportent une emboiture a
[une des extrémités suivant le type dejoint adopté. lls sont livrés sans enduit ni
revétement quelcongue, sauf stipulations différentes du C.C.T.P. Le vernis
protecteur éventuel est conforme d la réglementation sanitaire en vigueur.
87 nécessaire, d autres tipes de revétements protecteurs peuvent étre utilisés
sous réserve de ['agrément du maitre d’ecuvre. Tous les revétements sont
conformes aux prescriptions de ['article 10 du présent fascicule.

Article 16 -Tuyaux en béton d dme en tole
ou/et tuyaux en béton précontraint

Les normes visées sont les normes .
o NF EN 639 (P 47400) ,

o NFEN 641 (P 471402) ;

o NFEN 642 (P 41403).

Article 17 » Tuyaux et raccords en matiere plastique

171 TUYAUX EN POLYETHYLENE

Les normes visées sont les normes NF T 54-063 pour les tuyaux PEHD
et 34-071 pour les tuyaux PEBD.

1l leur correspond une certification de qualité marque NF.
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Article 15 : Tuyaux en fibre-ciment

Les tuyaux en fibre-ciment sont conformes a la norme qui en fixe les
performances, les conditions d’essai et 1’identification.

Les piéces de raccord sont en fonte, en acier, en PRV,ou en fibre-ciment.
Elles satisfont aux mémes conditions d’utilisation que les tuyaux de la classe
auxquels elles sont raccordées.

Article 16 : Tuvaux en béton a ime en tole
ou/et tuyaux en béton précontraint

Les tuyaux et picces spéciales sont conformes aux normes qui en fixent les
performances, les conditions d’essai et 1’identification.

Article 17 : Tuyaux et raccords en matiére plastique

Les tuyaux et raccords en matiére plastique sont conformes aux normes qui
en fixent les performances, les conditions d’essai et 1’identification.

17.1. TUYAUX EN POLYETHYLENE

Les assemblages et pieces de raccord sont du type préconisé par le fabricant
des tuyaux. Ils satisfont aux mémes conditions d’utilisation que les tuyaux
auxquels ils sont raccordés. Ils n’entrainent aucune lésion du tuyau.

Les assemblages par filetage et les raccordements par collets battus sont
interdits.
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172 TUYAUX ET RACCORDS EN POLYCHLORURE 17.2. TUYAUX ET RACCORDS EN POLYCHLORURE
DE VINYLERIGIDE DE VINYLERIGIDE
Les assemblages par bague d’étanchéité sont recommandés. En effet Les assemblages sont réalisés par collage ou par bague d’étanchéité en
!'assemblage par collage est trés sensible lorsque la conduite est prévue pour caoutchouc. L’assemblage par collage est exclu dés lors que I’assemblage par
érre soumise d des variations de pression fréguentes ou de forte amplitude, et bague d’étanchéité est possible.

cecl méme en réseau de distribution (points hauts, régimes variables, etc.).

Les normes visées sont les normes .

* NF 7T 54-016 et 54-0856 pour les tuyaux et raccords

* NF 7 54-028 pour les assemblages par collage ,

* NF T 54-038 et 54-039 pour les assemblages par bagues d étanchéiré.

1l leur correspond une certification de qualité marque NF.

17.3. TUYAUX EN PLASTIOUE RENFORCE VERRE 17.3. TUYAUX EN PLASTIQUE RENFORCE VERRE
La longueur utile d’un tuyau est choisie de préférence parmi les valeurs Les pieces de raccord (t€s, coudes, cones de réduction, etc.) sont réalisées en
suivantes . 3, 6, 12 métres. PRV ou en fonte revétue ou non, ou en acier revétu ou no